










































Стандарты 
 

ISO 13943 Пожарная безопасность разработан Техническим комитетом 
ISO/TC 92, Пожарная безопасность совместно с Техническим комитетом 
IEC/TC 89, Испытание на пожарную опасность. 
 

ISO 6707-1 Здания, сооружения и гражданское строительство. Словарь. Часть 1. 
Основные термины 
 

ISO 10241 Международные стандарты терминологии. Разработка и порядок 
применения. 
 

 
 
 

СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений 
 

НПБ 88-01 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила 
проектирования. 
 

НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в 
зданиях и сооружениях. 
 

НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности. 
 

НПБ 105-95 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и 
пожарной опасности” при рассмотрении проектно-сметной документации 
 

 
 
 

Национальные стандарты Российской Федерации 
 

ГОСТ  
Р 50680-94 

Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические 
требования. Методы испытаний. 

 
ГОСТ  

Р 50775-95 
Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. 
Общие положения. 

 
ГОСТ  

Р 50776-95 
Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. 
Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию. 

 
ГОСТ  

Р 50777-95* 
Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам 
охранной сигнализации. Раздел 6. Пассивные оптико-электронные 
инфракрасные извещатели для закрытых помещений. 

 
ГОСТ  

Р 50800-95 
Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие технические 
требования. Методы испытаний. 

 
 

ГОСТ  
Р 50969-96 

Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические 
требования. Методы испытаний. 

 
ГОСТ  Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:13943:en
http://pozhproekt.ru/nsis/NPB/88_2001.htm
http://pozhproekt.ru/nsis/NPB/104-03.htm
http://pozhproekt.ru/nsis/NPB/105-03.htm


Р 51043-02 Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний. 

 
ГОСТ  

Р 51046-97 
Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Типы и основные 
параметры. 

 
ГОСТ  

Р 51052-02 
Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы 
управления. Общие технические требования. Методы испытаний. 

 
ГОСТ  

Р 51057-2001 
Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические 
требования. Методы испытаний. 

 
ГОСТ  

Р 51091-97 
Установки порошкового пожаротушения автоматические. Типы и 
основные параметры. 

 
ГОСТ  

Р 51114-97 
Установки пенного пожаротушения автоматические. Дозаторы. Общие 
технические требования. Методы испытаний. 

 
ГОСТ  

Р 55149-2012 
Оповещатели пожарные индивидуальные. Общие технические 
требования и методы испытаний. 

 
ГОСТ  

8220-85* 
Гидранты пожарные подземные. Технические условия. 
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